
法規名稱：臺北市消防水源充實維護管理計畫

修正日期：民國 112 年 07 月 28 日

當次沿革：中華民國 112年 7月 28日臺北市政府（112）府授消救字第 1123030172號函修正全

文 11點；並自函頒日生效

壹、依據

    一、消防法及其施行細則。

    二、自來水法及臺北市救火栓設置標準。

    三、道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則。

貳、目的

    為充實增闢各種可用之水源，以發揮救災功能、加強管理維修現有水

    源，避免影響救災進行、強化臺北市政府（以下簡稱本府）各防救單

    位橫向聯繫，確保水源之運用，以充實消防水源、落實消防栓損壞報

    修機制及避免消防栓被埋沒或遭違規車輛停放等維護、管理機制，俾

    利消防救災，特訂定本計畫，作為本府各相關局處、區公所等單位維

    謢管理消防水源之參考依據。

參、本府相關單位執行消防水源任務分工表

單位 任務 備

考

臺北自來水事業處（以下簡稱北

水處）

一、關於消防栓設置、查察、會勘、保養及維修事項。

二、關於消防栓增設、遷移及變更事項。

三、關於無法劃設紅色禁停標線，召開消防栓遷移會勘。

四、關於被埋沒消防栓偵測挖掘處理事項。

五、關於協助消防栓不足地區預估增設調查事項。

六、關於協助消防栓避免遭埋沒、違規停車或堆置障礙物

之宣導事項。

七、關於加壓送水及規劃缺水時之供水替代方案事項水池

設置事項。

 



八、關於建置自來水管線及消防栓ＧＩＳ電子圖檔事項。

九、消防栓被毀損及被埋沒民刑事責任追究事項。

十、其他有關業務權責事項。

臺北市政府消防局（以下簡稱消

防局）

一、關於消防水源之查察、列管、會勘及報修事項。

二、關於建議消防栓增設、遷移、變更及註銷事項。

三、關於損壞消防栓檢修之追蹤複查事項。

四、關於報請劃設紅色禁停標線或塗銷停車格之事項。

五、關於發現被埋沒消防栓通報事項。

六、關於調查消防栓不足地區及建議增設事項。

七、關於消防栓避免遭埋沒、違規停車或堆置障礙物（車

）之宣導事項。

八、關於建築物設置地下儲水池之宣導事項。

九、關於消防栓標誌牌之設置及維護事項。

十、關於違反消防法之追究事項。

十一、其他有關業務權責事項

 

臺北市政府工務局（以下簡稱工

務局）

一、協助本市各河川流域設置消防取水碼頭事項。

二、關於配合本市新開闢各公園、綠地設置蓄水池事項。

三、其他有關業務權責事項。

 

臺北市政府警察局（以下簡稱警

察局）

一、關於消防栓周邊違規停車之取締告發拖吊事項。

二、關於違反刑事責任之偵辦事項。

三、其他有關業務權責事項。

 

臺北市政府產業發展局 一、關於地下水井管理事項。

二、其他有關業務權責事項。

 

臺北市政府都市發展局 一、關於本市都市計畫更新規劃時，建議設置地下蓄水池

之事項。

二、其他有關業務權責事項。

 

臺北市（以下簡稱本市）各區公

所

一、關於避免消防栓遭埋沒、違規停車或堆置障礙物之協

助宣導事項。

二、其他有關業務權責事項。

 

臺北市交通管制工程處（以下簡

稱交工處）

一、關於消防栓周邊劃設禁止臨時停車紅線事項。

二、關於無法遷移之消防栓周邊劃設網狀線事項。

三、其他有關業務權責事項。

 

臺北市停車管理工程處（以下簡 一、關於消防栓周邊塗銷停車格事項。  



稱停管處） 二、其他有關業務權責事項。

其他施工單位（含工務局、臺北

市政府捷運工程局及民間單位等

）

一、關於將施工單位應於施工前辦理消防栓設置地點會勘

及完工後消防栓竣工複勘納入工程契約及驗收相關文件事

項。

二、關於要求施工單位恢復被埋沒消防栓原狀及提供施工

程單位基本資料供本府相關單位追究責任事項。

三、關於辦理道路施工前消防栓設置地點會勘事項。

四、關於完工後檢附消防栓竣工複勘紀錄事項。

五、關於施工時，監督施工人員避免埋沒消防栓事項

六、關於派員監督施工事項。

七、其他有關業務權責事項。

 

肆、消防水源之種類

    本市消防水源依其使用來源分為二種：

    一、天然水源：河川、湖泊、池塘及其他可供消防救災使用之天然水

        源。

    二、人工水源：地上式消防栓、地下式消防栓、蓄水池、游泳池、深

        水井及其他可供消防救災使用之人工水源。

伍、消防水源之充實與列管

    一、消防局每年度定期調查本市消防水源不足地區，並評估預定增設

        消防栓之地點，報請北水處辦理增設，北水處獲報後，如對設置

        地點有意見，應辦理現場會勘，如無意見則依調查地點設置，設

        置完成後，再依規定點交消防局列管。

    二、北水處於新闢道路或新建社區埋設完成自來水配水管線時，應依

        「臺北市救火栓設置標準」之規定，沿自來水管線適當地點增設

        消防栓，並於設置後，點交消防局轄區分隊列冊管理。

    三、消防局或北水處接獲各單位或市民請求增設消防栓時，由受理在

        先之單位辦理會勘事宜。



陸、消防水源之查察與報修

    一、為使消防栓隨時保持堪用狀態，消防局各大隊應定期會同北水處

        全面測試消防栓性能，以利消防救災使用。

    二、消防局各分隊為使用消防水源，對於轄內列管之消防水源，每月

        派員配合查察，並將查察結果登錄於消防局高效能勤務派遣系統

        / 水源資料管理，以便查考。

    三、消防水源查察時，如發現消防栓有損壞、功能喪失或埋沒等情事

        ，先登錄消防局高效能勤務派遣系統 /水源資料管理報修，若無

        法以介接系統進行資料拋轉時，再以電話、傳真或電子郵件與北

        水處各營業分處對口人員做確認，並補登於消防局高效能勤務派

        遣系統 /水源資料管理內，以明責任。

    四、消防局各分隊應針對損壞部分實施追蹤複查，並將追蹤複查情形

        詳載於消防栓損壞報修表。

    五、消防局救災救護指揮中心接獲市民通知消防栓損壞情形（如漏水

        等）時，應立即派遣轄區分隊前往確認，再由轄區分隊依損壞情

        形向北水處報修。

    六、北水處各營業分處於接獲消防局損壞報修通知後，應儘速派員檢

        修，並於修復後將維修情形登錄於介接系統，以利消防局查詢，

        無法以介接系統進行拋轉資料時，再以電話、傳真或電子郵件通

        知各消防分隊複查確認。

    七、對於消防栓損壞及修復完妥之認定，雙方如有爭執，由北水處各

        轄區營業分處主動會同轄區消防分隊至現場會勘查驗解決。

    八、消防局於當月水源查察工作執行完成後，應將各消防分隊損壞報

        修部分彙整，並通知北水處儘速修復。北水處修復後，應通知消

        防局，並註明修復日期。

    九、對於報修被埋沒之消防栓，北水處如無法偵測挖掘時，為避免長

        期報修列管，北水處應於同址適當地點新設乙處消防栓，以解決

        列管問題。

柒、消防栓周邊配合作為

    一、消防局執行消防水源查察時，如發現消防栓周邊未劃設紅色禁止

        停車標線或北水處完成增設消防栓後，應通知交工處劃設禁停標



        線；交工處於接獲消防局或北水處通知協助劃設後，應本於行政

        協助派員劃設。

    二、消防栓設置地點如同時被劃設為停車格，停管處於接獲消防局或

        其他單位建議塗銷停車格時，應派員塗銷停車格，俾利消防救災

        使用。

    三、為避免車輛停放於消防栓周邊致妨礙救災，警察局應派員加強消

        防栓周邊違規停車或堆置障礙物（車）之取締告發工作。

    四、為加強維護管理消防水源，北水處、消防局及各區公所應配合辦

        理各項宣導事宜。

    五、北水處工程涉及消防栓新設（非原址汰換）或拆廢，於辦理銑鋪

        前會勘時應增加交工處及停管處出席，現場確認標線及停車格劃

        設或塗銷事宜。

    六、交工處劃設紅色禁停標線，若遇民眾阻抗無法劃設時，應邀集消

        防局、北水處、區公所及里辦公處等相關單位辦理現場會勘，並

        由消防局向民眾說明劃設紅色禁停標線之緣由與需求。

    七、消防栓周邊因故無法劃設紅色禁停標線，由北水處邀集消防局、

        交工處、停管處及里辦公處等相關單位，召開消防栓遷移會勘。

    八、巷道寬度在四公尺以上、六公尺以下者，經相關單位會勘劃設禁

        停紅線及遷移有困難，則由交工處依該消防栓中心左右各一公尺

        寬，自路緣劃設二公尺長之網狀線（如附圖），提醒民眾避免停

        放車輛於該網狀線內影響消防救災取水作業。

捌、消防栓被埋沒時處置作為

    一、工務局於核發道路挖掘許可證後，如道路施工復舊範圍（含緊急

        搶修）涉及前述重要維生設施，且復舊範圍之修復方式屬自鋪部

        分，請各管線機關（構）於申辦道路挖掘許可證結案程序時，須

        檢具通知北水處、消防局及瓦斯公司確認設施留設情形之相關書

        面紀錄，方可辦理申報完工作業；另如辦理施工前會勘時，已由

        前述單位確認案址無相關所屬設施，後續申報完工作業時，可檢

        附該會勘紀錄即可辦理。施工時，施工單位應請現場監工人員注

        意施工情形，避免路面拓寬或舖設柏油，不慎將消防栓埋沒。

    二、消防栓如施工時不慎被埋沒，施工單位應立即聯繫北水處挖掘或



        自行挖掘，使消防栓恢復原狀。如非施工時發現消防栓被埋沒，

        水處於接獲相關單位報告或自行發現時，應立即派員偵測挖掘，

        使消防栓隨時保持堪用狀態，以免影響救災。

    三、北水處因派員偵測挖掘被埋沒之消防栓，而與施工單位間因挖掘

        被埋沒之消防栓而產生之權利義務關係，由北水處依相關規定辦

        理求償事宜。

    四、工務局各工程處對於道路施工單位，應負監督之責；如道路施工

        單位未檢附消防栓竣工複勘紀錄，複勘紀錄應有消防局及北水處

        會勘人員複勘簽名紀錄，始准核發竣工證明或相關文件，否則不

        核發竣工證明。

    五、工務局應要求施工單位恢復被埋沒消防栓原狀及提供施工單位基

        本資料，供本府相關單位追究責任。

    六、相關單位未依本計畫辦理，致妨礙或毀損消防栓之救災使用者，

        分別依刑法、消防法及相關法令之規定追究責任。

玖、罰責處理流程

    一、毀損消防栓部分

        （一）刑事部分：本府各單位發現或接獲市民有關毀損消防栓報

              案時，應通知警察單位及北水處派員處理；如為故意毀損

              消防栓，應即向警察單位提出告發，警察單位依法移送法

              辦。

        （二）民事部分：如行為人未構成故意毀損罪，則北水處應依民

              法相關規定向行為人請求賠償。

    二、妨礙消防栓使用部分

        （一）行為人如埋沒消防栓，可依違反消防法第三十六條第四款

              「妨礙消防栓使用」之情形，由消防局轄區分隊填具舉發

              單，逕送消防局火災預防科預防股裁罰。

        （二）如妨礙消防栓使用係於「火災之際」則依刑法第一八二條

              之規定，由消防單位報請警察機關依法偵辦。

拾、各權責單位應依本計畫訂定細部計畫落實執行及自行督導所屬執行情



    形，並由研究發展考核委員會督導本府各相關單位辦理情形。

拾壹、執行本計畫出（不）力人員，依規定辦理獎（懲）。


