
附件五、本指導原則第八點輔導替代措施作業流程 

 

輕微風險

排除消防栓箱水平距

離限制 

滅火 

設備 

1.加設水帶數量(小於四

條)

2.放水壓力及放水量符合

規定

1.平時有人可即時啟動

2.至少二人有能力操作 
免自動啟動 

設於無受火災損害

之處所 加壓送水裝置 

替代緊急電源 同等性能之引擎動力系統 

排煙 

設備 

免自動啟動 
1.平時有人可即時啟動

2.至少一人有能力操作 

排煙口免設於天花

板或其下方八十公

分範圍內 

排煙口得設於天花板高度

二分之一以上之範圍  

替代緊急電源 同等性能之引擎動力系統 

落實自主管理及應變管理機制： 

1.遴用防火管理人(保安監督人)訂定工廠消防防

護及防災計畫

2.每半年辦理情境式綜合自衛消防編組演練


