
 

表一六～九  絕緣導線於周溫超過 35℃時之修正係數 

周圍溫度（℃） 
絕緣物最高容許溫度 

60℃ 75℃ 90℃ 

40 0.90 0.94 0.95 

45 0.78 0.87 0.90 

50 0.64 0.79 0.85 

55 0.45 0.71 0.80 

60  0.62 0.74 

65  0.50 0.67 

70  0.36 0.61 

75   0.53 

80   0.43 

85   0.30 

 


