
表二九之一三  分路之設置 

 

分路額定 (A) 15 20 30 40 50 

最小線徑 

分路導線 

燈具以外之引出導線 

燈具引接線 

 

2.0mm或 3.5mm2 

2.0mm 

1.0mm2 

 

5.5 mm2 

2.0mm 

1.0mm2 

 

8mm2 

- 

- 

 

14mm2 

- 

- 

 

14mm2 

- 

- 

過電流保護(A) 15 20 30 40 50 

最大裝接負載(A) 15 20 30 40 50 

出線口器具 

燈座型式 

插座額定(A) 

 

一般型式 

最大 15 

 

一般型式 

15 或 20 

 

重責務型 

30 

 

重責務型 

40或 50 

 

重責務型 

50 

註：本表適用於金屬導線管配線。 


