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表二六五 供電導線或電纜之最小埋設深度 

電壓（相對相） 

(伏特) 

最小埋設深度 

（毫米） 

750以下 600 

751至50,000  750 

50,001以上 1070 

註：對地電壓 150 伏特以下之街道與區域照明用路燈電纜，若與既有之其他地下設施

衝突者，其埋設深度得縮減為不小於 450 毫米。 

 


