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圖 5 耐壓防爆電氣設備應在距離接口處 50mm 範圍內裝設密封接頭例 

 厚金屬導線管 

50mm 以下 

密封接頭 

Sealing fitting 

耐壓防爆(d)型開關 
耐壓防爆(d)型開關 

https://exproof.osha.gov.tw/content/tool/ZoneTool.aspx



